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* Nei locali in cui e` richiesto l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'altezza deve essere 90 cm. da terra (D.P.R. 384 del 27/4/78 e legge 118 del
3/3/71) o quelle prescritte dal DM 236 del 14/6/89. Vedere le indicazioni delle altezze raccomandate poste a fianco.

Prese (energia, comunicazioni, ecc.)

Comandi luce

Presa e comando luce specchiera bagno
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ALTEZZE MINIME DI INSTALLAZIONE
SCALA:   NON IN SCALA
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ESEMPIO INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE: SEZIONE "A"
SCALA
IE.TAV.02

A 1:20

QUADRO ESISTENTE CENTRALE TERMICA "QCT1"

Pompa Regolatore
Climatico

Valvola
Miscelatrice

Sonda Temperatura
su tubazione

Sonda Temperatura
esterna

MODIFICHE QUADRO ESISTENTE CENTRALE TERMICA
SCALA
IE.TAV.02

1 NON IN SCALA

11

Ampliamento

Orologio
Settimanale

QUADRO ZONA AMPLIAMENTO "QA"

TUBAZIONI CORRUGATE IN PVC
INCASSATE: 6Ø40mm

CASSETTA DERIVAZIONE IN PVC
CON POSA ESPOSTA

CANALE PORTACAVI IN PVC

RIVELATORE DI FUMO

SEGNALAZIONE OTTICA ED
ACUSTICA DI ALLARME INCENDIO
(W-2.4-6)

FARETTO INCASSATO 320lm CON
BATTERIE PER ILLUMINAZIONE
EMERGENZA, TIPO "SE"

PLAFONIERA DI EMERGENZA CON
BATTERIE, TIPO "SA", CON
SEGNALAZIONE VIA DI ESODO

GRUPPO PRESE DI ENERGIA IN
CASSETTA DI CONTENIMENTO
INCASSATA A PARETE

GRUPPO PRESE TRASMISSIONE DATI
"EDP" IN CASSETTA DI CONTENIMENTO

INCASSATA A PARETE

TUBAZIONI INCASSATE NELLA
PARETE

RIPETITORE OTTICO PER
RIVELATORE CONTROSOFFITTO

CASSETTA DERIVAZIONE IN
PVC CON POSA ESPOSTA

TUBAZIONI E/O GUAINE IN
PVC CON POSA ESPOSTA

TUBAZIONE INCASSATA
NELLA PARETE

FARETTO INCASSATO
14W PER ILLUMINAZIONE

ORDINARIA

CASSETTE DERIVAZIONE IN
PVC CON POSA ESPOSTA

PLAFONIERA INCASSATA
MODULO 600x600 PER
ILLUMINAZIONE ORDINARIA

TUBAZIONI INCASSATE NELLA
PARETE

CASSETTE DI CONTENIMENTO
INCASSATE A PARETE
(PRESE ENERGIA E DATI)

TUBAZIONI E/O GUAINE IN
PVC CON POSA ESPOSTA

CONTROSOFFITTO CONTROSOFFITTO CONTROSOFFITTO

CANALE PORTACAVI IN PVC
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IE.11.TAV.03 STATO DI PROGETTO
SEZIONE E ALTEZZE INSTALLAZIONE

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

PE-IE_TAV_03.dwg

ELABORATO:

PROGETTO ESECUTIVOCODICE ELABORATO

REV. DATA OGGETTO REDATTO APPROVATO
SCALA

DATA

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

AMPLIAMENTO DELLA EX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO  IN FRAZ. DONORATICO, PIAZZALE EUROPA

NOME FILE

CODE

Elaborati descrittivi

Stato attuale

Sistemazioni esterne

Prevenzione Incendi

Impianti Termomeccanici

ED

SA

SE

PI

IM

Impianto Idrico Sanitario ID

Progetto Architettonico AR

Progetto Strutturale PS

Impianto Antincendio IA
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