
NUOVO DISPOSITIVO: INTERFACCIA KONNEX PER COLLEGAMENTO
PULSANTI DI COMANDO ILLUMINAZIONE, DA INSTALLARSI IN LOCO, IN
PROSSIMITA' DEI PULSANTI

DISPOSITIVO ESISTENTE: INTERFACCIA DI GESTIONE TRA BUS "KONNEX" E
BUS "DALI" INSTALLATO ALL'INTERNO DEL QUADRO GENERALE Q.G

DISPOSITIVO ESISTENTE: ATTUATORE DI COMANDO ON/OFF
INSTALLATO ALL'INTERNO DEL QUADRO GENERALE Q.G

ELENCO DISPOSITIVI
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DALI 1.B

DALI 1.A

Circuiti Luce Q.G
230Vac

Circuiti Luce Q.G
230Vac

DALI BUS: 2x1,5 mmq
DALI BUS: 2x1,5 mmq

SCHEMA TIPICO DI COLLEGAMENTO DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE SU
BUS "DALI" DA MODULO  INTERFACCIA "KNX/DALI"
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SCHEMA TIPICO DI COLLEGAMENTO DEGLI APPARECCHI COLLEGATI SU BUS "KNX"
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DISPOSITIVO ESISTENTE: ALIMENTATORE BUS "KONNEX" INSTALLATO
ALL'INTERNO DEL QUADRO GENERALE Q.G

1

DISPOSITIVO ESISTENTE: GATEWAY IP PER BUS "KONNEX", INSTALLATO
ALL'INTERNO DEL QUADRO GENERALE Q.G

2

QUADRO ESISTENTE "Q.G"

KONNEX BUS: BELDEN 22 AWG TWISTATO E SCHERMATO

IMPORTANTE: SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE E
FORNITORE DEL SISTEMA PER SUDDIVIDERE LE
APPARECCHIATURE SULLE  LINEE BUS "DALI" A DISPOSIZIONE.

Circuiti Luce Q.A
230Vac
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DISPOSITIVO ESISTENTE: APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON
SISTEMA DI CONTROLLO BUS "DALI"

6

NUOVO DISPOSITIVO: APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON SISTEMA DI
CONTROLLO BUS "DALI"
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STATO DI PROGETTO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTI ELETTRICI: SISTEMA KNX/DALI
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