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PUNTO DI CONNESSIONE CON LE

TUBAZIONI ACQUA FREDDA E

CALDA SANITARIA ESISTENTI

TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE ACQUA

FREDDA, CALDA E RICIRCOLO DEL

NUOVO BLOCCO SERVIZI IGIENICI

TUBAZIONI PASSANTI

IN ALTO ALL'INTERNO DEL

CONTROSOFFITTO - TIPICO
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TUTTE LE MISURE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE DALL'APPALTATORE

TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN CENTIMETRI SE NON DIVERSAMENTE INDICATO

PER LA DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI VEDERE QUANTO RIPORTATO SULLA TAVOLA DEL

PROGETTO ACHITETTONICO

TUTTE LE DIMENSIONI DEI DIAMETRI DELLE TUBAZIONI SONO IN POLLICI O MILLIMETRI
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PER LA LEGENDA VEDERE TAV.1 DEGLI IMPIANTI MECCANICI
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PLANIMETRIA ESTERNA

NUOVO POZZETTO

SIFONATO DI ISPEZIONE

NUOVO POZZETTO DI INNESTO

SULLA TUBAZIONE DI SCARICO

ESISTENTE

NUOVA TUBAZIONE

DI SCARICO

Tubazione interrata di scarico

acque reflue in PVC-U Classe

'D' UNI EN 1401-1

38 mt

Tubazioni in multistrato PE-XB / AL /

PE-XB rivestito.

Conforme UNI EN ISO 21003

Spessore isolante 6 mm

PILETTA DI SCARICO

A PAVIMENTO

VENTILAZIONE SANITARIA DA

CONVOGLIARE IN COPAERTURA

Tubazione fuori terra in PVC-U EDN

Tipo 300

Conforme UNI 7443

De = 90 mm
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ALLA RETE FOGNARIA

ESTERNA ESISTENTE

Vedi Planimetria Esterna
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PVC-U Classe 'D' UNI EN

1401-1
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TUBAZIONI PASSANTI

IN ALTO ALL'INTERNO DEL

CONTROSOFFITTO - TIPICO
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STATO DI PROGETTO

IMPIANTO IDRICO SANITARIO E

SCARICO ACQUE REFLUE
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